
施工仕様書

1 工事名 南部配水管切替工事

2 工事の場所 夕張市南部菊水町

3 工事の概要 南部菊水町に布設されいる配水管の交換修繕を行う。

布設延長 　L＝160.0ｍ

掘削延長 　L＝80.0ｍ（残り80.0ｍについては布設作業のみ）

掘削幅・深 　W＝0.7ｍ　Ｈ＝1.2ｍ

布設管渠 　ポリエチレン管50㎜（80.0ｍ分については防凍材の被覆作業あり）

4 施工平面図 別紙による。詳細については担当者と協議可能。
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